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Značení žil podle VDE 0293 – 308:2003   

Kabely a vodiče pro pevné uložení a flexibilní kabely    

Počet Kabely se z/ž Kabely bez z/ž 
žil                 ochranným vodičem  ochranného vodiče
 ( - J ) nebo G  ( - O ) nebo X

2  modrá/hnědá  
3 z/ž/modrá/hnědá hnědá/černá/šedá  
4 z/ž/hnědá/černá/šedá modrá/hnědá/černá/šedá 
5 z/ž/modrá/hnědá/černá/šedá modrá/hnědá/černá/šedá/černá
6 a více z/ž/ostatní černá s číselným potiskem černá s číselným potiskem
     
     
     
     
Vícežilové kabely pro pevné uložení  Jednožilové kabely a vodiče
 s koncentrickým vodičem 
     
Počet Značení Barvy žil pod pláštěm
žil  černá nebo  z/ž.

2 černá/modrá    
3 černá/modrá/hnědá    
4 černá/modrá/hnědá/černá    
5 černá s číselným potiskem*)    
6 a více černá s číselným potiskem **)    
 
    

*) Toto provedení má celkem 6 vodičů, viz VDE 0293 část 5,1         
**) viz VDE 0293 část 5,1     


